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Liv Baggerånås 
Øygardveien 66 
1357 Bekkestua 
 

 
Vår ref. Dariusz Wisniowski     Saksbehandler: Sigurd N Giske      Haslum 17.03.20 

 
 

Tilsynsrapport etter pipebrann. 
 
 
Adresse for tilsynet: Øygardveien 66.  
Gnr          19 
Bnr               450 
 
 
Til stede ved tilsynet. 
For eier:                     Mariusz Mierzejewskis 
For Feieren AS:                   Dariusz Wisniowski 

 
Innledning: 
 
Feieren A/S var på tilsyn den 02.03.20. etter mulig pipebrann søndag 17.02.20. Kontrollen ble 
utført med kamera fra loftet. I tillegg ble pipe og ildsteder kontrollert innvendig med speil og 
lykt via sotluke, røykrør og visuell kontroll av pipens vanger. Skorsteinen er en teglskorstein 
med tre ildsteder tilkoblet. 
Formålet med kamerakontrollen var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har 
betydning for brannsikkerheten.  
 
Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 
17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget reguleres i forskrift om 
brannforebygging § 6. 

Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forskrift om 
brannforebygging. 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
  
        

Feieren A/S                                            e - post: sigurd@feieren.no             
Neslia 48                               Org.nr. 997079981 
1344 Haslum                              Telefon: 41332555  
Kontortid mandag – fredag kl. 07.00 – 14.30 
 

Anmerkning: 

- Det har vært en liten pipebrann.  
- Ganske slitte fuger øverst i skorsteinen. 
- Beksot i skorsteinen som bør freses bort. 
- Tetting etter tidligere røykrørsinnføringer er ikke fagmessig utført. 
 

 
Konklusjon: 
Det er ingen synlige skader etter pipebrannen som har vært. Skorsteinen bør freses og følges 
opp med en ny kamerakontroll om fem år.  
Fyringsanlegget vurderes til å kunne brukes videre. 
 
Feieren AS gjør dere oppmerksom på at det kan være andre feil eller mangler med 
fyringsanlegget som ikke oppdages ved tilsynet. 
 

 

Definisjoner 
Avvik:  

Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende 
krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6: 

Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for 
brann 

Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt 

Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av 
fyringsanlegget skal være sendt 

Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende adkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
  
        

Feieren A/S                                            e - post: sigurd@feieren.no             
Neslia 48                               Org.nr. 997079981 
1344 Haslum                              Telefon: 41332555  
Kontortid mandag – fredag kl. 07.00 – 14.30 
 

 

Anmerkning:  
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og 
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
 
Kommentarer:  
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 
 
 
Sigurd N Giske        
 

 
 
Feieren A/S          
Feiermester  
 
 
Kopi: Asker og Bærum brann og redning, Fredtunveien 5, 1372 Asker 
 

 

 
Slitte fuger i øverste delen av skorsteinen.  

Slitte fuger øverst i skorsteinen. Tynt lag med 
beksot. 
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Nest nederste røykrørsinnføringen. Bra det er 
brukt stuss på røykrørsinnføringen. 
 
 
 

 
Slitte fuger i øverste del av skorsteinen.. 

 
Mer beksot lengre ned i skorsteinen. Vil bli 
frest bort. 

  

 
Øverste røykrørsinnføringen. Bra det er brukt 
stuss på røykrørsinnføringen. 
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Røykrørsinnnføring nederst i skorsteinen. 

 
Tetting etter tidligere røykrørsinnføring. Ikke 
fagmessig utført. Det bør brukes murstein for 
å tette igjen hull i murstein skorsteiner.  
 

Mot bunnen av skorsteinen. 
 

 
Sideforskyvning i nederst del av skorsteinen.  


